Vizminoség

A VISEGRADI VIZBAZISROL TERMELT ES SZOLGALTATOTT ViZ MINOSEGE

A vizbazisrdl szolgaltatott viz mindségét az akkreditdlt DMRYV Zrt. Kézponti Laboratdériumok
(NAH-1-1429/2021) rendszeresen ellendrzi valamennyi termel6kutnal, valamint az
ivévizhélozat szamos pontjan.

A vizbazisrdl szolgaltatott ivoviz mindsége megfelel ,,az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és

az ellendrzés rendjérol” szolo 5/2023. (I 12.) Korm. rendeletben eldirt vizmindségi
hatarértékeknek.

A vizbazisrol szolgaltatott ivoviz jellemz0d vizkémiai paraméter:

Altalanos kémiai paraméterek Hatarértékek Mért érték Atlagos érték
Osszes keménység 50-350 CaO mg/I 154 - 207 CaO mg/l 185 CaO mg/I
Nitration 50 mg/| 3,1-17,3 mg/l 11 mg/I
Nitrition 0,1 mg/I <0,01 mg/I <0,01 mg/I

Parametrikus érték Mért érték Atlagos érték

Fajlagos elektromos

vezet6képesség 20 °C-on 2500 pS/cm 478 -756 pS/cm 624 uS/cm
Ammoniumion 0,5 mg/I <0,02 mg/I <0,02 mg/I
Kloridion 250 mg/I 21 -60 mg/I 35 mg/I
Szulfation 250 mg/I 38 -42 mg/I 40 mg/|
Natrium 200 mg/I 25 -28 mg/I 26 mg/I
Kalcium nincs meghatarozva 101- 105 mg/I 103 mg/I
Magnézium nincs meghatarozva 23,7 - 26 mg/| 25 mg/|
Kalium nincs meghatarozva 8,5-9 mg/l 8,7 mg/l



